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2° PAVIMENTO

Area: 430,57m?
ESCALA 1:100

DETALHE DE SINALIZAGAO AEREA, SOLO E FIXACAO DOS

EXTINTORES

SEM ESCALA

FUNDO: VERMELHO
FIGURA: PERFIL DE UM
EXTINTOR DE INCENDI
FOTOLUMINESCENTE.

@ Parede

@Placa de Sinalizagdo
Extintor
Piso
@Sinalizagéo de Solo Faixa
Amarela de 15cm, Centro
Vermelho de 70 x 70 cm.
DETALHE SINALIZAGAO DE SOLO DOS
EXTINTORES

SINALIZACAO DE PISO APENAS:
Quando se tratar de Hidrantes instalados em
Garagem, Area de Fabricagéo, Depdsito e Locais
utilizados para movimentagdo de mercadorias
grande Varejo e Piso n&do acabado.

SINALIZAGAO

FOTOLUMINESCENTE

. 0.80m

EXTINTOR DE

ROTULO DO
FABRICANTE

SUPORTE
DE PISO

(0.20m no Minimo e 1.60m no Maximo

DETALHE FIXAGAO E SINALIZAGAO
DE EXTINTORES

PISO ACABADO

DETALHE 2

/\[\//
— max. 65mm

CORRIMAO

min. 40mm

Corrimao entre
0,80m e 0,92m

DETALHE DO CORRIMAO

S/ESCALA

(NBR 9077/01 )

DETALHE 1

SIMBOLOS GRAFICOS

CONFORME RT CBMRS N°05 - PARTE 08/2016

MANGOTINHO

PO BEB.omi b B>

EXTINTOR DE GAS CARBONICO
EXTINTOR DE PO QUIMICO BC

EXTINTOR DE PO QUIMICO ABC
EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA
EXTINTOR DE ESPUMA MECANICA
ILUMINAGAO DE BALIZAMENTO DE SAIDA
SISTEMA DE HIDRANTE SIMPLES

HIDRANTE DUPLO 2x1.1/2"

DISPOSITIVO DE RECALQUE SIMPLES

DISPOSITIVO DE RECALQUE DUPLO

Pag:

Rubricas:

Resp. Téc.

CBMRS:

SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO E PANICO
FOTOLUMINESCENTE - CONFORME NBR 13434/2004

SINALIZAGAO DE EXTINTORES
SINALIZAGAO DE SAIDA A DIREITA
SINALIZAGAO DE SAIDA A ESQUERDA
SINALIZAGAO DE SAIDA COM SETA
SINALIZAGAO DE SAIDA SEM SETA
SINALIZAGAO DE ESCADA DESCIDA
SINALIZAGAO DE HIDRANTES
PROIBIDO FUMAR

PROIBIDO PRODUZIR CHAMA

— o 4 CANALIZACAO HIDRANTES
PROIBIDO UTILIZAR AGUA PARA APAGAR
X RESERVA DE INCENDIO O FOGO
PROIBIDO UTILIZAR O ELEVADOR EM CASO
___-_*:_ HIDRANTE URBANO - COLUNA DE INCENDIO
== HIDRANTE URBANO - SUBTERRANEO ALERTA GERAL
ACIONADOR MANUAL DO SISTEMA DE DETECCAO E ALARME
3 CUIDADO, RISCO DE INCENDIO
CENTRAL DE DETECCAO E ALARME
\VaVY4 BARRA ANTI-PANICO CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELETRICO
AV ACESSO DE VIATURAS
[uH /]
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SINALIZAGAO ACIONADOR DE ALARME

SINALIZAGAO NUMERO DO PAVIMENTO

0AT A

HA FECHAD

SINALIZAGAO PORTA CORTA-FOGO

= —;i«'

FE=

PLACA PERIGO - INFLAMAVEL

PLACA PROIBIDO O USO DE FOGO
E DE QUALQUER INSTRUMENTO
QUE PRODUZA FAISCA.

ROCHINHAENGENHARIA

AV.CAPITAO GARIBALDI PINTO DOS SANTOS,2631- CACHOEIRINHA/RS CEP: 94960-120
FONE - (51)3113-3333 E-MAIL:PROJETO@ROCHINHA.ENG.BR

PREDIO:CENTRO ADMINISTRATIVO
ENDERECO:RUA BOA VISTA,249-CENTRO-GUARANI DAS MISSOES/RS

PROJETO: ASSINATURA:
GEORGE VITOR DA CUNHA ROCHA

PROPRIETARIO: . ASSINATURA:
MUNICIPIO DE GUARANI DAS MISSOES

ESCALA: CREA/RS:
INDICADAS RS257465

AREA TOTAL: DATA:

1.144,77 m? DEZEMBRO/2024

PLANO DE PREVENGCAO CONTRA INCENDIO
PLANTA BAIXA 2° PAVIMENTO

PRANCHA
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